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Montážní návod – s regulátorem 

 

  Ventilátor a talířový ventil lze umístit nahoru(1) i dolu(2), 

doleva(3) i doprava(4) (viz.schémata),  

aniž by to mělo vliv na funkci.    
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mm I II III IV 

SV14 200 600 1800 712 

SV20 200 800 1800 1032 

SV30 200 800 2800 1032 
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Montážní návod 

 

Zeď 

Ventilátor 

Talířový ventil se 

servopohonem 

Límec 

Venku 
Uvnitř 

S-Control 

regulátor 

Kabelové spojení 

 
Tlumič hluků 

Trafo 12V do zásuvky 230V 

Kabelové spojení 

 

Izolační kruh 

Ø14 mm 

otvor do zdi 

Montážní pěna 
Min. Ø140 mm  

otvor do zdi 

S1 

S1 

V1+ 

V1- 

Out+ 

1. Šroub 

2. Posun 

3. Teplotní čidlo  

do panelu 

 


